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概要

本研究では、その l~その 4 で報告した消火実験で各種消火剤ともに消火効果を向上させることが明らか

になった。本報告では、一般火災用界面活性剤系消火剤について、湿潤・ 浸透性、保存性等について明らか

にした。その結果は次のとお りである。また、本研究を総括した。

(I)一般火災用界面活性剤系消火剤は、水の表面張力を約 1/3に低下させ、表面張力の低下に伴い燃焼物に

対する水の湿潤 ・浸透性を向上させる効果があると考えられる。

(2)濃度 O.1 ~O. 5%の範囲では、湿潤・浸透性、表面彊力ともにほとんど差はない。

(3)使用濃度の消火剤溶液を作成し lヶ月間保存した結果は、わずかに沈殿物と白濁が見られるが、消火効

果に差はなかった。

1 はじめに

先の報告に示したとおり、各種消火剤を使用し消火

実験を実施した結果、それぞれ消火効果が認められた。

また、本研究のその l~その 5 で報告した結果から 、 リ

ン酸塩系消火剤に比べて界商活性剤系消火剤lは低濃度で

低コストであるとともに腐食性の点で有効であった。ま

た、 一般火災用界面活性剤系消火剤(フォスチェック.

以下 1~4 においては「消火剤j という 。)は油脂火災

用に販売されている界面活性剤系消火剤に比較すると消

火後の泡の消失性が優れている。より有効に消火剤を活

用するためにここでは各種消火剤の中から一般火災用界

面活性剤系消火剤を取り上げて、界面活性剤l系消火剤の

湿潤・浸透性、保存性を把握するために各種実験を行い、

その有効性を確認する。

本研究は、消火原理に関する試験として、消火剤の表

面張力や木片への浸透量の測定、保存性に関する試験と

して、消火剤を一定期間保存した場合の沈殿物の発生や

消火効果の低下の確認を行った。

2 消火原理に闘する院験

2. 1概要

界面活性剤系消火剤の消火効果については、主として

界面活性剤による水の表面張力の著しい低下に伴う燃焼

体表面への湿潤作用と燃焼体内部への浸透作用が向上す

るものと考えられる。藤本 1) (1992)によると、界面活

性剤jにより水の表面張力が低下し、水のみの場合と比べ

て、水の付着する面積が広くなり物質表面を濡らしやす

くなるとともに、物質表面によ くなじみ物質内部に浸透

しやすくなる。この湿潤・浸透作用により、水と比較し

てより大きな冷却効果と可燃性ガス発生の抑制効果を生

じ、より少ない水量で効果的に消火することができる。

そこで、消火剤の表面積力、湿潤・浸透作用について

各種試験を行った。

写真 2-1 表面張力計
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2.2 表面張力の測定

(1) 概要

消火剤lの濃度o%~- 1%における表面彊力を測定し、濃

度と表面強力の関係について確認した。

(2) 測定機器

写真 2-1に示すK社製の CBVP式表面張力計(測定範

囲 :0~ 100mN/旧、測定読取 O.2mN/m、測定精度±

0.2mN/m)を使用し測定した。測定は3回行い平均値をと

った。

(3) 測定方法

濃度別の測定結果については濃度 I~O. 01%までの測

定は、水温 20'Cで、濃度を 1%から順に 0.1%毎に下げて

実施した。測定値に著しい変化が生じた場合は、変化が

生じる直前の濃度と変化が生じた濃度の聞を 0.01%毎に

測定した。

その後さらに、測定値に著しい変化が生じた場合は、

変化が生じる直前の濃度と変化が生じた濃度の聞を

O. 005%毎に測定した。なお、消火剤の希釈には水道水を

使用した。

(4) 測定結果
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図 2-1 表蘭強力測定結果(滋度変化)

濃度別の測定結果については濃度 1~0.01%のときは

20. 76~22. 93mN/mの範囲内に収まり、図 2一lに示すと

おり、ほぼ一定であった。さらに、濃度を 0.001%まで

下げたときも 22.29mN/mであり大きな変化は見られなか

った。

一方、水道水(濃度 0%)の測定値は 70.46mN/mであっ

た。これらの結果から、濃度 0.001%まで、は水道水の約

1/3の表面彊力を維持していることがわかった。

2.3 杉材への消火水の湿潤・浸透性の測定

(l) 概要

消火剤の可燃物への浸透性を確認するため、消火実験

で使用したものと同規格のスギ材の木片とこれを炭化さ

せた木片を使用して、水と消火剤による湿潤。浸透量の

比較を行った。

(2) 測定方法等

ア 試験体(写真 2-2)

(ア) スギ材の木片(3.ScmX3. OcmX l.Ocm) 

(イア)を炭化させた木片(長さ IOcm炭化深さ 2

---3叫)

イ 測定方法及び測定項目

予め試験体の重量を計測しておき、2.51)ヴトルの治火王手j

(濃度 0%、。 l話、 O.3耳、O.5%)が入った各ビーカー内

にそれぞれ鼠験体を水深約 5cmの位置で 15秒間沈ませ

た後、 30秒間空気中で保持し、再度猷験体の重量を計

測した。

測定は消火剤の濃度、試験体の種類ごとに3回実施し、

平均値を求めた。 湿潤・ 浸透量は糧淡前後の重量の増加

量により算出した。

(3) 測定結果

ア通常の木片

図 2-3に示すとおり、 濃度が高いほど増すが全体的に

は湿潤@浸透Eは若干量であった。
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図 2-3 害調。 浸適量測定結果 (通常の木片)

ア 炭化した木片

図 2-4に示すとおり、炭化した木片による湿潤。謹透

35 



量は、水のときは 2.37g、消火剤のときは 0.1%濃度で

4.7旬、 0.3%濃度で 6.4旬、 0.5%濃度で 7.58gであり、

水単独の場合と消火水溶液の問、又消火剤濃度聞により

差が明確に現れた。

このことから、水と消火剤を比較すると消火剤の方が

湿潤・浸透量は多く 、消火剤の濃度で比較すると濃度が
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図 2-4 湿潤・浸透量測定結果(炭化した木片)

高いほど湿潤・浸透量が多く、又炭化した木片について

は未燃焼の木片と比較して差が顕著な結果となった。

3 保存性

3. ， 慨要

消火剤水溶液を長期間保存した場合の表面張力の変化、

ポンプ車に影響する沈殿物の発生、消火効果の低下につ

いて確認するため、測定及び実験を行った。

3.2 保存期間別の表面張力の測定

水槽付ポンプ車の水槽内で消火剤濃度 O.3犯の消火水を

作製し約 1ヶ月間(平成 13年 1月 10日から同年 2月 9

日までの 30日間)保存し、毎日表面張力を測定した。
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図 3-1 表面張力測定結果(経日変化)

測定結果は、図 3-1に示すとおり 、期間中の変化は認

められず、約 22mN/mの値を示した。

3. 3 沈殿試験

(1) 温度の違いによる沈殿状況

ア 方 法

消火剤溶液について高温、室温及び低温の遮光環境下

で試験容器に保管した後、沈殿物の発生及び消火剤

0.5%溶液の状況について確認した。

(ア) 温度調節器

高温(40'C):恒温槽

低温(5'C)冷蔵庫

(イ) 試験容器の容量

250ミリ1)ット!v

(ウ) 保管状態及び期間

開栓状態、 lヶ月

イ結果

実験の結果は、表 3-1に示したとおりである。高温環

境下では少し白濁して少量の白色沈殿物を生じ、室温で

は白濁して少量の白色沈殿物を生じ、低温では白濁した

が沈殿物は生じなかった。

以上の結果、開栓状態でlヵ月間保管した場合、消火

剤の成分が分解され沈殿物が生じた。

保管容器の開栓の有無の影響について調べるため、室

温環境下で表 3-2に示すとおり、それぞれ2週間、 1ヶ

月経過後の消火剤溶液の状況を確認した。

(ア) 消火剤等

表 3-2のとおり

(イ) 試験容器

500ミリリットル(ガラス製)

(ウ) 保管状態及び期間

-開栓状態、 1ヶ月(平成 13年 l月 10日

~同年 2月9日)

-密栓状態、 1ヶ月(同上)

イ結果

実験の結果は、表 3-2に示したとおりである。 消火

剤 0.1%水溶液は、開栓、密栓状態ともに少し白濁して

表 3-2沈殿物と消火溶液の状況(保管条件による)

消火水 控
1~間 lヶ月

沈殿物 港液の状況 世殿物 械の糊

7ォスチエ7ク O.I ~ 
関栓 底一面の白色臣殿 自j唱 量一面の白蹴.; 白書

密段 直一面の白色沈殿 白書 E一面の白色江東 白書

フォスチェック O.5t 
関陸 少量の自蹴殿 白書 無 白書

密控 少量の白色抗原 自濁 無 白書
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底一面の白色沈殿物を生じた。

また 0.5%水溶液は、開栓状態では白濁して円輪状の

黄色沈殿物を生じ、密栓状態では白濁して白色沈殿物を

生じた。

以上の結果、開栓、密栓状態ともに 4週間保管した場

合、消火剤の成分が分解され沈殿物が生じた。

(3) 塩水との混合使用について

消火剤lと海水を使用して希釈する場合の影響についてー

海水及び水酸化ナトリウム水溶液等を用いて塩析(主に

有機物の溶質を分離、析出させること)の状況を確認し

た結果は、次のとおりであった。

ア 塩析は見られず、海水を使用しても特に影響はない

と思われる。

イ塩分の濃度の低い高浜運河の水では塩析は起きなか

ったが、塩分濃度の高い外海の稲村ヶ崎の海水では起き

たことから、カタログ上には海水の使用も可能であるが、

海水を使用する場合には影響を受けるおそれがあると思

われる。

3.4 ポンプ車水構内一定期間保存後の消火効果等

(J) 実験方法

濃度 0.1%の消火剤を水槽付ポンプ車の!t水槽に保存

し、 148呂及び 30日目の消火剤を使用して、「その I

基鴎実験 1Jと同様の方法によって 2単位クリプを消火

し、消火効果及び泡の状況を確認した。

(2) 実験結果等

ア消火実験

実験結果は、表 3-3のとおり、 i4日目及び保存 30日

目の消火水ともに混合直後のものと同様に消火可能であ

薮 3-3保存した消火剤lによる実接結果

写真 シ1 消火剖 O. 3;% 

37 

った。

写真 3-2 量生ホによる抱の状況(調度 O.3!3)

{消火剤混合間習を )

~!!; :i-l 敏水による抱の状調{班届i:O. 3.") 

(消火浦IJl毘合羽田建)

イ泡の状況

消火剤jを実験直前に混合した消火剤と保存 30日固の

消火水を比較すると写真 3-1に示すように 30日目の消

火剤には白濁が生じていた。また、 消火実験後の床面に

広がった泡の状況から消火剤を実験直前に混合した消火

剤と保存 30日目の消火剤lを比較すると写真 3-2及び写

真 3-3のように、保存 30日目の消火剤による抱は、発

泡性が低下してaいることが観察された。

4 窓とめ

(1) 消火剤は、水の表面張力を約 1/3に低下させるこ

とにより水が物体表面で広がり、なじみやすく なること

から、界面活性剤系消火剤は物体に対する水の湿潤ー浸

透性を向上させて消火効率を向上させる効果があると考

えられる。

(2) 消火剤の濃度が 0%(水道水)、 O.lr"， 0.3耳、 9。時の

水溶液の木材に対する湿潤。浸透量は、濃度 0.5%の時

が最も多かったことから、濃度が 0.1'-"'"仏5%の範囲では、

高濃度であるほど物体に対する水の湿潤。浸透性は向上

するものと考えられる。

(3) 水槽付ポンプ車内で 30日間貯水した消火剤 0.3%

で2単位クリプによる消火実験を行った結果、混合直後



のものと同様な消火能力を示したことから lヶ月程度で

は消火効果に著しい変化は見られないものと考えられる。

5 結論(その 1-その 6)

本研究「消防活動における消火剤の有効性に関する研

究j その l~その 6 を通じて明らかになった点について

まとめると、次のとおりである。水と比較して、消火剤

の使用により、燃焼抑制効果、再燃防止効果、放水量の

低減化を図ることが可能となり、水損防止、消火活動時

間の短縮が期待できる。これらの結果から、特に一般火

災用界面活性剤系消火剤lについては、使用濃度が低濃度

であり、消火後の泡の消失時聞が短いなど環境への負荷、

鎖火後の活動上、コスト面等実用上優れている。

5. ， 消火効果について

(1) リン酸塩系消火剤(ハイパーウェ ット A等)は界

面活性剤系消火剤に比べて、消火効果は高い。

(2) 普通火災用として販売されている界面活性剤系消

火剤(フォスチェック)は水と比較すると放水量は水単

独の場合の約 1/2~2/3 である。

(3) 界面活性剤系消火剤である(フォスチェック、ジェ

ッ卜フォーム 3)は、水の表面張力を約 1/3に低下させ

ることにより水が物体表面で広がり、物体に対する水の

湿潤・浸透性を向上させ、消火効率を向上させる効果が

あると考えられる。

(4) 消火剤lを使用した場合の放水時聞は水単独に比べ、

約 2/3に短縮され、消火開始後の黒煙の噴出量と時間を

減らすことができる。

(5) 界面活性剤系消火剤はリン酸塩系に比べ、低い濃

度で消火効果があり、腐食性も低く、発泡しやすい。な

お、実験に使用した界面活性剤系消火剤の相互の消火効

果の違いはほとんどない。

(6) 消火後の泡の消失状態については、フォスチェッ

クは4時間で消失したが、他の消火剤については 20時

間以上要した。

5.2 保存性について

(1)水槽付ポンプ車内で lヶ月程度の保管では消火効果

に著しい変化は見られないものと考えられる。

(2)消火水の保存誌験では、 1ヶ月程度では顕著な濁り

の発生や沈殿は認められない。

5.3 安全性について

(1) 3種類の消火剤とも、使用濃度ではほぼ中性で、

密度及び動粘度も水とほぼ同じ値であり、物理的に水と

同様に取り扱うことができる。ただし、リン酸塩系消火

剤(ハイパーウェット A等)は腐食性がやや高い。

(2) 消火剤の使用濃度範囲では、生活空間で使用され

ている代表的物品等に対して腐食性は低い

(3) 消火剤の安全性については、特に毒性の高いもの

は認められず、また目や皮膚に対する刺激性については、

一般的な界面活性剤(洗剤等)とほぼ同等であると思われ

る。
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(4) 界面活性剤系消火剤は火災現場等の高温体と触れ

た場合、多量の有害ガスを発生することはない。

(5) コンクリ ー卜系建材に対する消火水の影響を水と

比較したところ、特に浸透性に差は認められなかった。
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STUDIES ON THE EFFECTIVENESS OF EXTINGUISHING AGENTS 

IN FIRE FIGHTING 

(Series VI， Extinguishing Principle and Preservation Properties of 

Surface-Active Extinguishing Agents) 
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Abstract 

The prior four fire extinguishing tests (Series 1 -Series lV) have proved lhat all the 

agents tested improve the erficiency of fire fighting. This Series Vl report explains the 

infiltration capacity， permeability， and preservation qualities of surface-active extinguishing 

agents for ordinary fires and also provides an overall summary of this series of studies as 

fo llows: 

([)Surface-active extinguishing agents for ordinary rires reduce the surface tension of water 

to abou t 1/3 and i日creasethe infiltration capacity and permeability of waler inlo the burning 

objects as the surface tension reduces. 

(2)There are no major differences in infiltration capacity， permeability， or surface tension， 

as long as the concentrations of these diluled agents slay within 0.1% 100.5%. 

(3)Afler storing extinguishing agent solutions at the same concentration for one month， 

allhough a small amount of precipitate was found and the solution' s appearance was a little 

cloudy， lhe fire extinguishing effectiveness was not degraded. 

* First laboratory牢 * Second laboratory木 本 本 Thirddistrict headquarter 

*本木*丁目magawaFire Statio日本** * * Higashimurayama Fire Slation * * * * * lnstallation Section 
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